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1. OBJECTE

L'objecte d’aquest plec és definir els condicionants técnics necessaris per a la correcta
execucio de les obres, els subministraments i els serveis que, sense projecte previ, es
realitzin a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Aquesta normativa es complementa amb el Plec General de Condicions Administratives
(PGCA) d'FGC (disponible en www.fgc.cat, mode flash).

També, quan es consideri convenient podra ser complementada amb les prescripcions
técniques particulars que en cada cas es determinin.

2. AMBIT D’APLICACIO

La present normativa sera d'aplicacio en la totalitat dels processos que s’endeguin a FGC
per a I'execuci6, supervisié i recepcié de les obres, subministraments i serveis que FGC
adjudiqui i que no disposin d'un projecte o de prescripcions especifigues, amb
independéncia del document que formalitzi I'acord (comanda o contracte).

En el cas en que en una prescripcié particular d’'una contractacié contradigui I'articulacio
d’aquesta normativa, l'aplicaci6 de tal circumstancia particular no alterara l'articular
general.

3. OBRES

Aguesta normativa afecta a totes les obres i instal-lacions que es realitzin dins I'ambit
d'FGC en totes les seves linies, edificis i instal-lacions, en particular en:

Obra ferroviaria en infraestructura
Obra ferroviaria en superestructura
Obra en estacions de neu

Obres en general

Electrificacio

Instal-lacions en locals i edificis
Instal-lacions de seguretat
Instal-lacions de seguretat ferroviaria
Instal-lacions de telecomunicacions
Instal-lacions de neu
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3.1. Condicions generals

Abans de l'inici dels treballs, el Contractista ha de conéixer de forma suficient I'entorn
del lloc, la possibilitat de proveir-se de materials i les circumstancies especifiques del
local on s’hagin d’executar els treballs (altura sobre el terreny, accessibilitat, salubritat,
etc.) i que puguin influir en el desenvolupament dels mateixos.

No s'admetran reclamacions derivades de les dificultats resultants dels
desconeixements de les circumstancies descrites.

Dins dels preus unitaris estaran incloses les despeses per I'aplicacié de la normativa
de Seguretat i Salut.

Si el Contractista necessités una prestacio puntual de material ferroviari o qualsevol
altre servei per part d’FGC (pilots, etc.) i FGC pogués efectuar-la, aguesta es facturara
d’acord amb un barem acordat a I'inici de I'obra. En qualsevol cas aquests costos ja
deuran d’haver estat inclosos en els diferents preus d’obra.

En cas que els treballs es desenvolupin en un centre de treball d’'FGC, s’hauran de
respectar les activitats que normalment alli es desenvolupen , a l'igual que els horaris
d’accés i control que estiguin establerts. Els canvis en I'ordre d’execuci6 i horari dels
treballs que, per aquest motiu introdueixi FGC, no implicaran compensacions
econdomiques al Contractista.

No sera objecte de reclamacioé qualsevol impediment en els treballs derivats de la
compatibilitzacié en l'espai 0 en el temps de les tasques a realitzar amb altres
contractistes o amb personal propi d'FGC, que puguin estar treballant a la mateixa
zona, bé sigui per obres d’FGC o d’Administracions competents o altres contractes.

El programa de realitzacié dels treballs, horaris i carregues i descarregues hauran
d’ésser planificats conjuntament amb FGC, i la programacié detallada s’executara amb
8 dies d’'antelacio (o la setmana anterior, abans del dimecres).

El Contractista garantira que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni
d’instal-lacio ni de construccio.

En les recepcions de les instal-lacions de Baixa Tensid, el contractista haura de
presentar I'informe conforme les instal-lacions s’han sotmés a allo indicat a la norma
UNE 20460-6-61, segons el Reglament electrotecnic per a baixa tensié (Decret
363/2004 de 24/8/04, article 6, apartat 1), amb les seves actualitzacions.

Totes les maquines que el Contractista utilitzi per als treballs encarregats per FGC han
d’acomplir alldo que determina el Real Decret 1215/1997 de 18 de juliol pel qual
s’estableix les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzaci6 pels
treballadors dels equips de treball.

A més dels documents que formen part de I'oferta i independentment dels mateixos,
seran d'obligat compliment totes les ordres i documentaci6 complementaria o
aclaridora, facilitades per FGC i/o la Direccié Facultativa en el cas que n’hi hagi.
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El Contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per 'acompliment del
termini de lliurament establert, es veiés obligat a augmentar la importancia de la
maquinaria, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, poténcia,
capacitat de produccié o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment del paragraf anterior, es
consideraran incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqtiéncia, no
seran abonades separadament, malgrat expressa indicacié en contrari que figuri a
I'oferta acceptada per FGC.

3.2. Condicions dels materials

Quant als materials no especificats al present plec i que hagin de ser utilitzats a la
instal-lacié, seran de provada qualitat. EI Contractista sotmetra a I'aprovacié d’'FGC
catalegs, mostres i certificats d’homologacié que s’estimi necessaris sempre amb
I'antelaci6 prevista en el calendari del Pla de treball aprovat.

Qualsevol canvi que efectui el Contractista de mutu propi, sense tenir-ho aprovat per
escrit i de la forma que I'indiqui FGC representara en el moment de la seva adverténcia
la seva immediata substitucié, amb tot el que aixd porti amb ell de treballs, cost i
responsabilitats. De no fer-ho, FGC podra buscar solucions alternatives amb carrec al
pressupost de la comanda/contracte i/o garantia.

Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats d’obra definitiva, els
que el Contractista utilitzi en els mitjans auxiliars per a la seva execucio, aixi com els
materials d'aquelles instal-lacions i obres auxiliars que parcialment hagin de formar
part de les instal-lacions objecte de la comanda/contracte, tant provisionalment com
definitives, hauran de complir les especificacions establertes en les prescripcions
técniques o normatives que li sigui d’aplicacié al material en questio.

Qualsevol treball que es realitzi amb materials de procedéncia no autoritzada podra ser
considerat com a defectuds, i el contractista haura de canviar-lo de forma immediata al
seu carrec i risc, de no obtenir els nivells de qualitat ni assaigs requerits.

3.2.1. Assaigs

FGC podra establir i fixar el tipus i nombre d'assaigs a realitzar per a I'aprovacié previa
de procedencia de materials.

En el cas que el resultat dels assaigs de control sigui desfavorable, es podra escollir
entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar, a carrec del Contractista,
un control més detallat del material examinat. Tot veient el resultat dels nous assaigs,
es decidira sobre I'acceptaci6 total o parcial del material o el seu rebuig.

Sera obligaci6 del Contractista avisar a FGC, amb antelacié suficient, de
'aprovisionament dels materials que han de ser utilitzats per tal que puguin executar-
se a temps els assaigs oportuns.
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El Contractista subministrara, al seu carrec, les quantitats de qualsevol tipus de
materials (fins i tot el formigé per a confeccié6 de provetes) necessaris per tal de
realitzar tots els examens o assaigs que ordeni FGC per a l'acceptacié de
procedéncies i el control periddic de la seva qualitat. La presa de mostres haura de fer-
se en consens o d’acord amb les normes que estableixi FGC. El Contractista haura de
donar tota classe de facilitats per a la realitzacié del control de la qualitat dels materials

3.3. Condicions a complir pels contractistes

Acordar préviament i posar en coneixement d’'FGC el moment d’inici dels treballs, per
medi de programacio prévia.

Atenir-se a les normes que FGC indiqui per a les instal-lacions auxiliars i magatzems
de materials a peu d’'obra.

Vigilar a les seves expenses el material emmagatzemat a peu d’obra. No seran
admesos els materials deteriorats durant aguest emmagatzematge.

Senyalitzar les instal-lacions amb abalisament i tanques de proteccié adequades, a
efectes de seguretat de transit de persones i vehicles, tot observant les disposicions
legals d’'aplicacié i les que resultin de la prudent apreciacié del propi Contractista i sota
la seva responsabilitat.

Responsabilitzar-se i executar la vigilancia de les instal-lacions a les seves expenses,
des de l'inici fins a la recepcio de 'obra.

Exhibir la llicencia o permis municipal, quin cost anira al seu carrec, quan aguest sigui
preceptiu per a l'inici i execuci6 dels treballs.

En el cas que sigui necessari per a I'aplicacio:
e Confecci6 dels butlletins de les instal-lacions i llibres de manteniment oficial.
e Presentacié i seguiment fins a bon final dels expedients davant dels Serveis
d’'Industria o Entitats d’Inspeccié i Control, inclos I'abonament de les taxes

corresponents.

e Preparacio6 i despeses de visats del projectes per a legalitzacions davant del
Col-legi professional que correspongui, incloent certificats de direccio d’obra.

El Contractista tindra especial cura en respectar les condicions ambientals i per a
I'entorn natural de la zona de treballs. En aquest sentit estara obligat a:

e Minimitzar el soroll o la seva afectacio (horaris, pantalles, ...)
¢ Evitar tota mena de fums (especialment els derivats petroquimics o toxics)

e Eliminar els residus generats per I'obra conduint-los a un abocador autoritzat
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e Complir la normativa legal existent, generalment i particularment, a la localitat
de treball relativa al medi ambient

El Contractista sera I'Unic responsable dels incompliments que es produeixin en
materia de medi ambient.

Les obres efectuats pel Contractista, modificant alldo prescrit en els documents de
I'oferta aprovada sense la deguda autoritzacié, a més a més de no generar cap
abonament al Contractista, hauran de ser retirats o desmuntats al seu carrec. El
Contractista sera responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin
derivar-se.

També aniran a carrec del Contractista I'execuci6 dels treballs que FGC rebutgi com a
defectuosos.

4. SUBMINISTRAMENTS

Aquesta normativa afecta a tots els subministraments que es realitzin per a FGC.

4.1. Condicions Generals

El subministrament dels equips i materials, ha d’estar conforme amb allo especificat a
la comanda/contracte realitzat per FGC.

El Subministrador haura de verificar tots les dades per tal que amb el seu
subministrament s’aconsegueixin les exigencies indicades, que es considerin minimes.

Quan el subministrament exigeixi muntatge en obra, l'encarregat d’obra del
Contractista haura de ser competent, reservant-se FGC el dret de poder-lo recusar per
no considerar-lo de bona actuacié en obra, aixi com a qualsevol persona sota el seu
comandament.

Com a norma general, el subministrament aplicat a una obra o al material rodant
comprendra:

e Tot el material i el seu muntatge, incloent, a més a més, tots els accessoris 0
complements mencionats o no a la comanda/contracte, pero que siguin
necessaris per a la perfecta instal-lacio i funcionament de I'equip subministrat.

e El material subministrat complet, enterament acabat i lliurat en bon estat de
funcionament i amb bon aspecte.

e Els embalatges, assegurances, despeses que s'originin per poder posar en
marxa l'equip en el seu lloc d'instal-lacio, aixi com els planols, documents
indicats en la seva Especificacié Técnica, i en general tot allo indicat en el
document de la comanda/contracte.

Tots els materials que composen un subministrament han de tenir idéntiques
caracteristiques i seran de la mateixa marca i model.
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Durant els treballs de muntatge, connexié i posada en servei dels equips subministrats
podra estar present personal d’FGC, per tal d’intervenir, si és el cas, davant de
qualsevol eventualitat.

El subministrador estara obligat a lliurar a FGC tota la documentacid técnica del
subministrament, en idioma catala o castella, aixi com tots els documents de les
garanties individuals dels fabricants per a cada equip, aixi com els certificats oficials, ja
dit abans.

De tots aquells materials que composen el subministrament i que necessariament han
d’estar homologats per a la seva instal-lacié, d’acord amb I'Especificacié Tecnica, el
cost que la homologacié pogués comportar sera a carrec del Contractista.

5. SERVEIS

Aquesta normativa afecta a totes els serveis, assisténcies técniques i consultories que es
realitzin dins I'ambit d’'FGC, en particular en:

Infraestructura

Estacions de neu

Electrificacio

Instal-lacions en locals i edificis
Instal-lacions de seguretat
Instal-lacions de seguretat ferroviaria
Instal-lacions de telecomunicacions
Instal-lacions de neu

5.1. Condicions Generals

Els principis que caracteritzen la gestié dels serveis adjudicats per FGC son els segients:

= Elaboracié de ofertes complertes de serveis que arriben més enlla de simplement la
definicid de les activitats a realitzar, cobrint i regulant els aspectes d'organitzacio,
planificacid, programacio6 i execucié dels treballs, aixi com els d’analisi i avaluacié de
resultats.

= Aplicacié de models i procediments existents per la organitzacié de les obres propi
als treballs adjudicats, i inclusié total d’ells en el sistema de gesti6é de FGC.

= Supervisio i control de les actuacions basat en la realitzaci6 de homologacions
prévies i auditories periodiques, aixi com en la valoracié objectiva dels resultats.
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6. NORMES D’APLICACIO

En tot alld que no es contradiuen amb el contingut d’aquesta normativa i els plecs generals
de condicions tecniques particulars que cada projecte pugui contemplar, sén d'aplicacio
per a cada execuci6é d’obra, subministrament i servei les normes seguents:

Normes internes d'FGC

Normes de seguretat en la circulacié d'FGC
Normes EN harmonitzades

Normes UNE

Fitxes UIC

Procediments de treballs de 'ADIF

Tota aquesta normativa sera la que es trobi en vigor en el moment en qué FGC fes la
comanda o la contractacio.

El contractistes que realitzin qualsevol tipus de treball o instal-lacid, hauran d’estar
legalment formats i autoritzats per a fer-ho i disposaran de les acreditacions que
corresponguin en tot moment.

A més, el Contractista que realitzi les instal-lacions contra incendis haura d’estar inscrit al
registre d’empreses instal-ladores contra incendis, RECI.

En aquest mateix sentit, el Contractista que executi les instal-lacions de Mitja Tensi6é haura
d’ésser titular del corresponent Document de Qualificacié6 Empresarial per a Alta Tensié.

7. REQUISITS MEDIAMBIENTALS.

e« Obres
Sera obligaci6 i responsabilitat de I'empresa adjudicataria:
a) Estar en possessio dels permisos i/o llicéncies preceptius per a I'execuci6 de I'obra.
b) Realitzar els treballs de conformitat amb les normes ambientals estatals,
autonomiques o locals que en cada cas els puguin ser d’aplicacié relatives a la

produccié de soroll, emissions a I'atmosfera, etc.

c) Realitzar els treballs amb equips que estiguin conformes al conjunt d’obligacions i
normatives que els siguin d’aplicacio.

d) Respectar les zones d’'acopi, carrega i descarrega.

e) Endur-se els residus que generi en el desenvolupament dels treballs que realitzi.
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f) Gestionar els residus generats d’acord amb la normativa ambiental especifica que i
pugui ser de referéncia, i atenent també a les disposicions del “Real Decreto
105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion” i el Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

g) Si se li sol-licita, posar a disposicié d'FGC la documentaci6é que acrediti la correcta
realitzacié i gestié dels punts anteriorment mencionats.
e Subministraments
a) Els equips/productes hauran d’acomplir els requisits de fabricacié i ambientals que
els siguin d’aplicacio.
b) En el cas que el subministrament impliqui una instal-lacid, I'adjudicatari haura
d’endur-se els residus que generi en el desenvolupament dels treballs que realitzi i

gestionar-los d’acord amb la normativa ambiental que els sigui de referéncia.

c) Si se li sollicita, el proveidor posara a disposici6 d’'FGC la documentacié que
acrediti la correcta realitzacio i gestié dels punts anteriorment mencionats.

d) Com a criteri general, i en la mesura del possible, I'adjudicatari oferira productes
biodegradables, no contaminants o perillosos per al medi ambient, etc.
e Serveis i assisténcia
a) Com a criteri general, i en la mesura del possible, I'adjudicatari utilitzara productes
biodegradables, no contaminants o perillosos per al medi ambient, etc.
b) L’adjudicatari haura d’endur-se els residus que generi en el desenvolupament dels
treballs que realitzi i gestionar-los d’acord amb la hormativa ambiental que els sigui

de referéncia.

c) Si se li sollicita, el proveidor posara a disposici6 d’'FGC la documentacié que
acrediti la correcta realitzacio i gestié dels punts anteriorment mencionats.

A més, caldra retornar conformat el document de “Criteris ambientals per a proveidors,
contractistes i subcontractistes” d’'FGC que en la darrera pagina d’aquest plec s'inclou
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Criteris ambientals per a proveidors, contractistes i subcontractistes
(A retornar complimentat i signat a FGC)

No abocar residus en llocs que no estiguin destinats a tal fi, i efectuar la pertinent sel-lecci6 de
residus.

Els productes de neteja, desratitzacio, desinfeccid, desinsectacid o d’altres finalitats que
s’utilitzin, han d’estar inclosos a les Fitxes de dades de Seguretat.

Respectar les zones d’acopi i de carrega i descarrega.

Seguir les indicacions de les Instruccions Técniques d’abocament i separaci6 de residus, que es
troben penjades en punts estratégics.

En cas d’incidencia ambiental, seguir les indicacions de les Fitxes d’Emergencia que es troben
penjades en punts estratégics.

Disposar de tots els permisos i llicencies necessaries per a la prestacio del servei o execucio de
I’obra, aixi com acomplir la normativa de Prevencio de Riscos Laborals.

Acceptar el compliment d’altres requeriments que es puguin sol-licitar puntualment, en funcio de
I’activitat que es realitzi.

Disposar dels documents que acrediten que els seus treballadors tenen la competéncia necessaria
i/0 han rebut la formacié adequada per a portar a terme les tasques que desenvolupen.

Empresa

Nom i Cognoms de la persona que signa

Data

Si us plau, un cop signat, retornin aquest full a I’adreca o al fax que consten al peu, o la mateixa persona de Ferrocarrils de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que els hi ha fet arribar aquest full:

A I’atencio de:
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